
COLLARI DISTANZIATORI DA APPLICARE  ALLA CONDOTTA

 IN PRESSIONE DE 180 IN PEAD POSATA ALL' INTERNO DEL CONTROTUBO

 IN PEAD DE400. I COLLARI VENGONO APPLICATI AD INTERVALLO DI 2.00 m

Quota piano ferro 20.69

Quota estradosso tubazione 18.49(-2.20)

Controtubo De 400 Di327.40 in

Pead PN16 con pendenza fissa  i=0.0015

Condotta premente da impianto di sollevamento n°1

 "Via Marra"  in Pead PN16 De180 Di147.20

17.55 (-3.30) 

18.10 (-2.76) 

18.02 (-2.83) 

20.859

18.23 (-2.63) 

17.34 (-3.52) 

Magrone di sottofondazione

Controtubo De 400 Di327.40 in

Pead PN16 con pendenza fissa  i=0.0015

Condotta premente da impianto di sollevamento n°1

 "Via Marra"  in Pead PN16 De180 Di147.20

19.96 (-0.90) 

1.000.15 0.15

1.300.15 0.15

1.60

SOLETTA CARRABILE130X130

Anello di prolunga 100x100

Anello di prolunga 100x100

Pozzetto carrabile 100x100x90

Tubazione PVC DN315 SN8

per emergenza di collegamento

SEZIONE A-A  MANUFATTO

Scala 1:50

Condotta premente da impianto di sollevamento n°1

 "Via Marra"  in Pead PN16 De180 Di147.20

Manufatto di ispezione a

valle attraversamento 100x100x282

Controtubo De 400 Di327.40 in

Pead PN16 con pendenza i=0.015

17.55 (-3.30) 

18.08 (-2.78) 

19.96 (-0.90) 

19.63 (-1.23) 

Pozzetto capofogna rete

di progetto 100x100x150

Tubazione PVC DN315 SN8

per allontanamento eventuali perdite

Magrone di sottofondazione
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PIANTA  MANUFATTO

Scala 1:50

20.76

18.13 (-2.63) 

18.68 (-2.08) 

SOLETTA CARRABILE130X130

Anello di prolunga 100x100

Anello di prolunga 100x100

Pozzetto carrabile 100x100x90

Magrone di sottofondazione

1.000.15 0.15

1.300.15 0.15

1.60

Controtubo De 400 Di327.40 in

Pead PN16 con pendenza fissa  i=0.015

Condotta premente da impianto di sollevamento n°1

 "Via Marra"  in Pead PN16 De180 Di147.20
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Sigillatura condotta

SEZIONE B-B  MANUFATTO

Scala 1:50

18.68 (-2.08) 

18.13 (-2.63)
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PIANTA  MANUFATTO

Scala 1:50

Sigillatura condotta

FOTO MONTE ATTRAVERSAMENTO

PLANIMETRIA CATASTALE

Foglio 8 particella 446

AREA DI INTERVENTO

SEZIONE DI POSA

CONDOTTA PREMENTE

Scala 1:20

COMUNE DI BOSCOREALE
ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA

ZONA PASSANTI

PROGETTO ESECUTIVO
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IL PROGETTISTA
ing. Domenico Cesare
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IL RUP
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Legge 02/12/2015
Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano

Scala:

Motivo della revisione

Il Responsabile
ing. Domenico Cesare

INGEGNERIA

COLLABORATORI CONSULENZA

PATTO PER LA CAMPANIA - SETTORE PRIORITARIO  "AMBIENTE"
 INTERVENTO STRATEGICO

"PIANO DELLA DEPURAZIONE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"
Delibera Giunta Regionale della Campania n°732 del 13/12/2016

ing. Gaetano Gabriele

ing. Carmine Bussone

D9.1

VARIE

MANUFATTO  ISPEZIONE DI VALLE ATTRAVERSAMENTO NODO 38*

MANUFATTO  ISPEZIONE DI MONTE ATTRAVERSAMENTO NODO 36

FOTO VALLE ATTRAVERSAMENTO

4
4
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OPERE D'ARTE E TIPOLOGICI

Tratto 36-38* - Attraversamento linea ferroviaria

Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino al Km  11+198

Planimetria catastale e particolari costruttivi di progetto

Aprile 2019EMISSIONE PER APPROVAZIONE0


